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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.Электростанция автоматизированная (ЭА) на базе дизель - генератора  С1400D5  типа ЭА - ДГУ - 1000/0,4 предназначена для работы в составе энергоблока и выработки электрической и тепловой энергией.

1.2. Лица, допущенные к эксплуатации и техническому обслуживанию ЭА, должны изучить эксплуатационные документы собственно модуля, а также документы на его составные части и комплектующие изделия.

1.3. Разделы  1-9 формуляра заполняются  изготовителем ЭА.

1.4. Разделы 10-15 формуляра заполняются в период эксплуатации  обслуживающим персоналом.

1.5. Формуляр является неотъемлемой частью ЭА и должен постоянно находиться с ним. При передаче ЭА на другой объект формуляр, заполненный последними данными по эксплуатации, передается вместе с ЭА.

1.6. В случае полного заполнения отдельных разделов формуляра, заводится продолжение на отдельном листе, который вклеивается в формуляр. 

1.7. Все записи в формуляре должны производиться аккуратно, чисто и без помарок. Все исправления должны быть заверены подписью и печатью. Незаверенные исправления и подчистки не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Электростанция автоматизированная ЭА - ДГУ - 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель - генератора С1400D5 
серийный № D06K789600
Дата выпуска 11.08.06 г.                                     Поставщик: Закрытое Акционерное Общество “А. Д. Д.”

Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82, а/я 510

тел./факс: (812) 325-63-63

Е-mail: info@add.ru
http://www.add.ru
3.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

	№

п/п
	Наименование параметров
	Номинальные данные

	1
	2
	3

	1
	ЭА
	

	1.1
	Номинальная мощность ЭА, кВт

Номинальная мощность ЭА, кВА

Значение мощности дано при условиях:

1) температуре окружающего воздуха, 0С

2)  атмосферном давлении,  мм. рт. ст.

3)  относительной влажности воздуха,  %
	1000
1256
25 
750

35

	1.2.
	Частота вращения, соответствующая номинальной мощности,   об/мин.
	1500

	1.3
	Род тока
	Трехфазный переменный

	1.4
	Частота тока,  Гц 
	50

	1.5
	Напряжение линейное, В
	10500

	1.6
	Разовый прием нагрузки, кВт
	640

	1.7
	Время пуска и прием нагрузки, сек
	10

	1.8
	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	УХЛ
1

(на открытом воздухе)

	1.9
	Удельный расход топлива на номинальной мощности (длительное),л
	254

	1.10
	Расход масла, г кВт час
	0,5-1

	1.11
	Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80
	3

	1.12
	Масса дизель-генератора с маслом, не более, кг
	10500

	1.13
	Масса электростанции в контейнере, не более, т
	25

	1.14
	Габаритные размеры электростанции, ДхШхВ, мм
	12190х3030х3100

	2
	Дизель
	

	2.1
	Производитель двигателя
	Cummins

	2.2
	Марка двигателя
	КТА50G3

	2.3
	Количество цилиндров двигателя
	16 

водяного охлаждения с электронным регулятором скорости вращения

	2.4
	Тактность двигателя
	4-тактный, V-образный с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха

	2.5
	Диаметр цилиндра двигателя, мм
	159

	2.6
	Ход поршня двигателя, мм
	159

	2.7
	Частота вращения, об/мин
	1500

	2.8
	Объем двигателя, л
	50,3

	2.9
	Степень сжатия двигателя
	13,9:1

	2.10
	Номинальная мощность, кВт
	1097

	2.11
	Поток на выхлопе м3/час
	15231

	2.12
	Поток воздуха на сгорание
	5166

	2.13
	Температура на выхлопе С0
	502

	2.14
	Система охлаждения
	Радиаторная на 40 град

	2.14.1
	Объем жидкости в системе, л
	351

	2.15
	Система пуска 
	электростартерная

	2.15.1
	Количество пусковых батарей, не более
	4

	2.15.2
	Емкость одной батареи, не менее (А/ч)
	210 (не обслуживаемые)

	2.15.3
	Напряжение одной батареи, В
	12

	2.15.4
	Напряжение на стартере, В
	24

	3
	Генератор
	

	3.1
	Производитель генератора
	Stamford

	3.2
	Модель генератора
	HVSI824C2

	3.3
	Напряжение, В
	10500

	3.4
	Частота, Гц
	50

	3.5
	Число фаз
	3

	3.6
	Коэффициент мощности
	0,8

	3.7
	Число полюсов
	6

	3.8
	Режим нейтрали
	изолированная

	3.9
	Температура по классу использования
	Н/125

	3.10
	Класс изоляции генератора
	Н

	3.11
	Максимальная частота вращения, об/мин
	1800

	3.12
	Система возбуждения AREP
	МА327

	3.13
	Степень защиты 
	IP23

	4
	Система управления и регулирования дизель-генератора
	

	4.1
	Тип панели управления
	Микропроцессорная РССР3100

	5
	Система подогрева охлаждающей жидкости
	

	5.1
	Тип системы
	электрическая

	5.2
	Мощность, не менее
	5,0

	6
	Топливная система
	

	6.1
	Вид топлива
	Диз. топливо по ГОСТ 305-82

	6.2
	Емкость топливной бака, м3
	1,5


	7
	Масляная система
	

	7.1
	Количество масла в двигателе, л
	177

	7.2
	Используемое масло
	Моторное, вязкостью 15W40, класс качества CF4 и выше

	8
	Система отопления
	электрическая

	8.1
	Тепловой поток, не менее, кВт
	8


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	№

п/п
	Наименование основных узлов, входящих в состав  ЭА
	Тип
	ГОСТ, ТУ или номер чертежа, документа
	Кол.
	Заводской номер
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Составные части изделия в комплектности:
	
	
	1
	
	

	1.1.
	Теплоизолированный контейнер
	40ф
	
	1
	294
	

	1.2.
	Дизель-генераторная установка в комплекте:
	С1400D5
	
	1
	D06K789600
	

	1.3
	Двигатель
	КТА50-G3
	
	1
	25311509
	

	1.4
	Генератор 
	HVSI1824C2
	
	1
	0204002/002
	

	1.5
	Панель управления 
	PCC3100
	
	1
	
	

	1.6
	Электронный регулятор скорости вращения двигателя
	
	
	1
	
	

	1.7
	Ручной топливный насос (параллельно с насосом переменного тока дистанционной топливной системы
	
	
	1
	
	

	1.8
	Ручной насос для откачки масла
	
	
	1
	
	

	1.9
	Топливный фильтр сепаратор 
	
	
	1
	
	

	1.10
	Статическое зарядное устройство 24В
	
	
	1
	
	

	1.11
	Подогреватель охлаждающей жидкости от внешней сети
	
	
	1
	
	


	1.12
	Устройство останова генераторной установки при перегреве масла с панелью управления
	
	
	1
	
	

	1.13
	Счетчик расхода топлива от расходного бака к ДГУ
	
	
	1
	
	

	1.14
	Счетчик расхода топлива от ТНВД в расходный бак
	
	
	1
	
	

	1.15
	Электромагнитный отсечной клапан от внешнего резервуара
	
	
	1
	
	

	1.16
	Индустриальный глушитель с комплектом сильфонов
	
	
	1
	
	

	1.17
	Система возбуждения на постоянных магнитах с регулятором напряжения 
	МА327
	
	1
	
	

	1.18
	Счетчик учета электроэнергии «Евро-Альфа»
	
	
	1
	
	

	2
	Система охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения
	
	
	1 компл
	
	

	3
	Комплект ЭД
	
	
	1 к-т
	
	

	4
	Ведомость ЭД
	
	АDD. ТДЛ -02 -0603.00.00.0294ВД
	1
	
	


 5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

5.1
Ресурс ЭА – три цикла наработки до капитального ремонта

5.2 Наработка ЭА до капитального ремонта – 40000 часов

5.3 Условия хранения – хранение в укрытии при температуре от –400С до +500С и влажности воздуха до 90%

5.4
Поставщик гарантирует:

         1) Соответствие параметров и ЭА при соблюдении условий и правил транспортирования и  хранения,  консервации и расконсервации,  монтажа и эксплуатации,  установленных в  руководстве по эксплуатации ЭА и в эксплуатационной документации комплектующих изделий.

           2) Безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а  также замену деталей и сборочных единиц,  вышедших из строя в  пределах гарантийного срока,  по причине поломки   или   преждевременного  износа,  являющихся  следствием применения некачественных материалов или некачественного изготовления.
5.5  Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на ЭА при условии соблюдения правил эксплуатации данного Изделия. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: ЭА повреждена действиями третьей силы, как то – явления природы (наводнения, пожар и др.), народные волнения (митинги, шествия и др.)  и другие форсмажорные обстоятельства. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда ремонт ЭА был осуществлен не имеющими прав на данный ремонт лицами (п.5.9).
5.6   Гарантийный срок на ЭА – 12 месяцев с момента ввода станции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее предприятием-поставщиком.

5.7   По  истечении  гарантий  ЭА за  его поставщиком сохраняется   ответственность  за  качество   поставляемой ЭА и ее оборудования. Поставка новых  деталей или сборочных единиц,  необходимых для восстановления  работоспособности ЭА,  в  этом случае  производится   поставщиком  за счет потребителя.

5.8  Гарантии на комплектующие покупные  изделия  устанавливаются их эксплуатационными документами.

5.9. Телефоны сервисного центра: 812-320-43-29 

                                                           812-702-44-06.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
изготовлен в соответствии с ADD.ИНВ501.00.00.0000  и признан  годным для эксплуатации.

 Ответственное лицо ____________________________                                           ____________________ 

                                                 Должность                                                                           (подпись)

          М.П.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ  И КОМПЛЕКТНОСТИ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
упакован и укомплектован поставщиком согласно требованиям,  предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки и комплектации _______________________

Упаковку и комплектацию произвел ______________________________________________ подпись

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 Вызов представителя  поставщика может быть осуществлен в письменной (произвольной) форме с указанием номера изделия, характера поломки, номера составной части, количества отработанных  часов, а также других сведений, раскрывающих причину поломки.

 Основанием для ремонта изделия в гарантийный срок является двухсторонний акт, устанавливающий причину поломки (выхода из строя), подписанный представителями потребителя и изготовителя или решение технической экспертизы,  назначенной обеими сторонами.

8.2 Рекламации отклоняются в случаях:

· несоблюдение правил эксплуатации и хранения ЭА;

· отсутствия формуляра;

· снятия заводских пломб;

· применения не рекомендованных и не сертифицированных масел, топлива, технических жидкостей;

· нарушения установленных сроков предъявления рекламации;

· использования генераторной установки при нагрузке ниже 30% от номинальной;

· несвоевременного проведения технического обслуживания.

9. ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	№№ п/п
	                 Наименование эксплуатирующей организации
	Дата прибытия 
	Дата выбытия 
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10. УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	Дата
	Цель работы
	Время
	Продолжительность работы
	Наработка
	Кто проводит работу
	Должность, фамилия и подпись, ведущего формуляр

	
	
	начала

работы
	окончания

работы
	
	после

последнего

ремонта
	с начала

эксплу 

атации
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. УЧЕТ РАБОТЫ ПО МЕСЯЦАМ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
Для ведения ежедневного учета работы необходимо завести машинный журнал на месте эксплуатации (рекомендуемая форма)

	                 Год Месяц    
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..
	20…..

	Январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по годам работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпись лица ответственного за эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЮТНЯМ И УКАЗАНИЯМ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	Номер
	Краткое  
	Установлен 
	Дата.  
	Должность, фамилия и подпись

	бюллетеня  (указания)
	содержание  работы
	ный срок  выполнения
	выполнения
	выполнившего

работу
	проверившего  работу

	
	
	
	
	
	


13.  УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	Дата
	Наименование  работы и причина  ее выполнения
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	выполнившего  работу
	проверившего  работу
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


14. ПЕРЕОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	Наименование и единица измерения проверяемой характеристики
	Номинальное значение
	Предельное отклонение
	Периодичность контроля
	Результаты контроля

	
	
	
	
	Дата
	Значе ние
	Дата
	Значение
	Дата
	Значение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15  ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	Наименова-

ние и 

обозначение

средств

измерения
	Завод

ской

номер
	Дата

изгото

вления
	Перио-

дично

сть

поверки
	Поверка
	Приме-

чание

	
	
	
	
	Дата
	Срок

очеред

ной 

поверки
	Дата
	Срок

очеред

ной

поверки
	Дата
	Срок

очеред

ной 

поверки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВЕДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	Наименование и обозначение составной части изделия 


	Завод 

ской

номер
	Дата

Изготовления


	Перио 

дичность

освидетель 

ствования
	Освидетельствование
	При 

мечание

	
	
	
	
	Дата
	Срок

очеред

ного

освиде

тельст

вования
	Дата
	Срок

очеред

ного

освиде

тельст

вования
	Дата
	Срок

очеред

ного

освиде

тельст

вования
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


17. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ 


ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель-генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	Вид технического обслуживания
	Замечания о техническом состоянии
	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


18. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ

ЭА - ДГУ – 1000/0,4  Зав.№ 294 на базе дизель- генератора   С1400D5 серийный № D06K789600
	№№п/п
	Наименование ремонтной организации
	Дата ремонта

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


19. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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